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Vyhodnoceni ¢islo :
Datum vystaveni :

Strana :

668/2021
24.6.2021
1/1

Obec Suchonice
Suchonice &, 29
783 57 Trdice

Zadavatel :

ICO : 44936362

Material : Voda

Druh vzorku : Voda pitna
Zpusob odbéru :  Prosty vzorek
Vzorkoval : Balut Zdenek

Datum odbéru :

Cas odbéru :
Datum prijeti :

Datum zprac. :

21.6.2021

7:45

21.6.2021

21.6.2021- 24.6.2021

Identifikace vzorku:

Suchonice,studna pied domem &.p.15

Analyza ¢.:

(Misto odbéru) 12040/2021
Zakladni rozbor vzorku pitné vody

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka Typ Limit Hodn,
Escherichia coli E-coli 22 KTJ/100ml NMH 0 N
Koliformni bakterie KOLI >100 KTJ/100ml MH 0 N
Kult. mikroorganismy pii 22 °C KM 22°C >300 KTJ/ml MH 200 N
Kult. mikroorganismy pfi 36 °C KM 36 °C >300 KTJ/ml MH 40 N
Fyzikalné-chemické a organoleptické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka Typ Limit Hodn
Amonné ionty NH4 <0,050 mg/l MH 0,5 \
Barva Barva <5,00 mg/l Pt MH 20 v
TOC TOC <1,00 mg/l MH 5 Vv
Dusi¢nany NO3(-) 62,3 mg/1 NMH 50,0 N
Dusitany NO2(-) <0,010 mg/l NMH 0,500 \Y%
Hoi¢ik Mg 18,2 mg/I MH min,10
Konduktivita Vod. 95,9 mS/m MH 125 v
Mangan Mn <0,005 mg/I MH 0,05 \Y%
pH pH 7,21 MH 6,00-9,50 V
Vapnik Ca 112 mg/l MH min.30

Tvrdost CatMg 3,54 mmol/l DH 2-4

Zakal Zakal 2,10 ZF(n) MH 5 A%
Zelezo Fe <0,005 mg/l MH 0,2 V
Zavér :

Vzorek nmevyhovuje limitim, jak je uvadi

v téchto stanovenych parametrech:

Vyhlaska &. 252/2004 Sb. - pfiloha &.1,

Dusi¢nany, E-coli, Koliformni bakterie, Kolonie 22 °C, Kolonie 36 °C

Vysvétlivky

Ve sloupci "HODN" je provedeno hodnoceni jednotlivych ukazatelli s limity, jak je uvadi vyhlaska

¢, 252/2004 Sb. v pfiloze &. 1. Vyhovujici parametry jsou oznaleny pismenem "V", nevyhovujici parametry pismenem "N".
Ve sloupci "TYP" je uveden typ limitu (NMH - nejvy$si meznd hodnota, MH - mezna hodnota, D doporugena hodnota).

Prohlaseni :
vzorku, ani rozhodnuti hygienické

Zpracoval a schvalil :

RNDr. $4rka Kubova

Zastupee vedouciho laboratofe

Vysledky analyz se vztahup pouze na zkouseny vzorek. Vyhodnoceni analyzy nenahrazuje protokol o analyze
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akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, c.p.s.

dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ANALYZE VZORKU

Protokol ¢islo :
Datum vystaveni :

Strana :

3095/2021
24.6.2021
1/1

Obec Suchonice
Suchonice ¢&. 29
783 57 Trsice

Zadavatel :

1ICO : 44936362

Material : Voda

Druh vzorku : Voda pitna
Zpusob odbéru :  Prosty vzorek
Vzorkoval : Balut Zdenek

Datum odbéru : 21.6.2021
Cas odbéru :

Datum prijeti :
Datum zprac. :

7:45
21.6.2021
21.6.2021- 24.6.2021

Identifikace vzorku:
(Misto odbéru)

Suchonice,studna pfed domem &.p.15

Misto provedeni zkouek:
¢.p. 83, 783 21 Chudobin

Postup vzorkovani:

SOP V-1 Odbér vzorki pitné vody
(CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN ISO 19458, CSN EN ISO 5667-14)

Analyza ¢.: 12040/2021

Zikladni rozbor vzorku pitné vody

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka SOpP Metoda Nej.
Escherichia coli E-coli 22 KTJ/100ml 25 | CSNENISO 9308-1:2015 41 %
Koliformni bakterie KOLI >100 KTJ/100ml 25 | SN ENISO 9308-1:2015
Kult. mikroorganismy pii 22 °C KM 22°C >300 KTJ/ml 30 | ¢csNENISO6222
Kult. mikroorganismy pfii 36 °C KM 36 °C >300 KTJ/ml 30 | CSNENISO 6222
Fyzikidlné-chemické a organoleptické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka | SOP Metoda Nej.
Amonné ionty NH4 <0,050 mg/1 7 | CSNISO 7150-1
Barva Barva <5,00 mg/l Pt 34 | CSNENISO 7087
TOC TOC <1,00 mg/l 77 | CSNEN 1484
Dusiénany NO3(-) 62,3 mg/l 8 CSN 75 7455 6%
Dusitany NO2(-) <0,010 mg/l 10 | ¢SNEN 26777
Hoic¢ik Mg 18,2 mg/l 21 | ¢SNENISO 11885 5%
Konduktivita Vod. 95,9 mS/m 2 | ¢SNEN 27888 4%
Mangan Mn <0,005 mg/l 21 | ¢SNENISO 11885
pH pH 7,21 1 | ¢sNISO 10523 1%
Vapnik Ca 112 mg/l 21 | SN ENISO 11885 5%
Tvrdost Cat+Mg 3,54 mmol/l 21 | ¢SNENISO 11885 7 %
Zakal Zakal 2,10 ZF(n) 33 | ¢SNENISO 7027 10 %
Zelezo Fe <0,005 mg/] 21 | ¢SNENISO 11885

Nejistota stanoveni:

Ve sloupci "NEJI" jsou uvedeny roziifené nejistoty jednotlivych stanoveni jako souéin smérodatné odchylky opakovatelnosti a

koeficientu (k=2),coZ pfi normalnim rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%. Uvedené nejistoty zkoudek nezahrniji nejistotu vzorkovani.
Nejistoty vzorkovani jsou na vyZadani k dispozici u vedouciho laboratofe (dokument C.XVI1.18 - Nejistoty zkouSek a postupli vzorkovani).
Prohlageni : Vysledky analyz se vztahuji pouze na zkouseny vzorek. Laboratof neodpovida za udaje dodané zakaznikem. Ve sloupci "SOP" jsou
uvedena ¢isla standardnich operagnich postupd zkoudek zatazenych do rozsahu akreditace. Zkousky oznadené "*" nejsou zafazeny do rozsahu
akreditace, "s" jsou provedeny u subdodavatele. Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovén jinak neZ cely.

Zpracoval: RNDr. Sarka Kubova

Zastupce vedouciho laboratofe /O/
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— konec protokolu

Pirezkoumal a schvalil

:  RNDr. Pavel Kuba

Vedouci laboratofe
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